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СИМВОЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

В некоторых разделах руководства приведены символы ОПАСНОСТЬ. Внимательно прочтите данные 
предупреждения: в них описаны потенциально опасные ситуации.

ПЕРЕДАЧА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Монтажник несет ответственность за передачу Руководства по эксплуатации Оператору котельной/
пользователю горелки до окончательной сдачи горелки в эксплуатацию. Он также должен информировать 
Оператора котельной/Пользователя о том, что данное руководство должно храниться вблизи горелки. Адрес и 
номер телефона ближайшего СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА должны быть написаны на обратной стороне Руководства 
по эксплуатации. Оператор котельной/Пользователь должен знать, что горелку необходимо обслуживать не 
менее 1 раза в год. Данные работы должен производить монтажник или квалифицированный персонал. Для 
обеспечения постоянного контроля Производитель рекомендует заключит контракт на сервисное обслуживание.

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантийные права и ответственность производителя аннулируются в случае причинения ущерба людям, 
животным или имуществу при наступлении одного или нескольких следующих случаев: 1) несоответсвующее 
использование устройства; 2) неправильный монтаж, запуск, эксплуатация или обслуживание горелки; 3) 
использование горелки с неисправными или неработающими устройствами безопасности/защиты; 4) 
несоблюдение предупреждений, содержащихся в Руководстве по установке и эксплуатации; 5) внесение 
изменений или модификация горелки; 6) установка дополнительных компонентов, которые не были испытаны 
вместе с горелкой; 7) изменение топки котла посредством установки дополнительных вставок, которые будут 
препятствовать регулировке пламени горелки; 8) недостаточный контроль и обслуживание компонентов, 
подверженных износу; 9) несоответствующий ремонт; 10) излишние механические усилия, приложенные к 
горелке; 11) ущерб, причиненный при использовании горелки, несмотря на наличие аномалии в работе; 12) 
использование топлива несоответствующего типа и качества; 13) деффекты в питательных трубопроводах; 14) 
использование неоригинальных запчастей; 15) причины форс-мажора.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: Символ, указывающий на то, что в случае 
проведения работ без соблюдения техники безопасности возможно поражение электрическим 
током с летальным исходом.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОПАСТНОСТЬ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ: Символ, используемый для 
обозначения работ, которые в случае их проведения ненадлежащим образом ПРИВОДЯТ к 
тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода. 

ВНИМАНИЕ: Символ, используемый для обозначения работ, которые в случае их проведения 
ненадлежащим образом ПРИВОДЯТ к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода. 

ОСТОРОЖНО: Символ, используемый для обозначения работ, которые в случае их проведения 
ненадлежащим образом ПРИВОДЯТ к нанесению ущерба имуществу или людям. 

ВНИМАНИЕ! НИГОГДА НЕ ОТКРЫВАТЬ: Символ, используемый для обозначения частей 
устройства, которые не должны никогда и ни в коем случае быть открыты. 

ВНИМАНИЕ! ПОВЕРХНОСТЬ КОТЛА: Символ, используемый для обозначения поверхностей, 
которые в процессе работы нагреваются и могут ПРИВЕСТИ к ожогам.

РИСК СДАВЛИВАНИЯ: Символ, используемый для действий, которые в случае их неправильного 
выполнения, МОГУТ ПРИВЕСТИ к сдавливанию.

D A N G E R

D A N G E R

WARNING

CAUT ION
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА

GAS X0CE - GAS X1CE - GAS X2CE 

* Исходные условия: Температура окружающей среды 20°C - барометрическое давление 1013 мбар – Высота над уровнем моря – 0 м.
** Минимальное давление на подаче газа на рампе для получения максимальной мощности горелки с учетом нулевого давления в камере
сгорания.
*** Уровень шума измерен в лаборатории при работающей горелке на бета-котле, дистанция 1 м (UNI EN ISO 3746).
**** Для горелки со стальным кожухом (F) добавить 3 кг к весу.

Рабочий диапазон определен на тестируемых котлах, соответсвующих норме EN267 и указаны для комплекта горелка-котел. Для 
правильной работы горелки размеры камеры сгорания должны соответсвовать действующим нормам. В случае нессответствия, свяжитесь 
с производителем.

МОДЕЛЬ GAS X0CE GAS X1CE GAS X2CE

Мощность мин. - макс. * [Мкал/ч] 10-29.5 20-50 35-80

Мощность мин. - макс. * [кВт] 11.6-34.3 23.2-58.1 40.7-93

Расход G20 (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) мин. - макс. * [м³/ч] 1.2-3.4 2.3-5.8 4.1-9.4

Расход G31 (сжиженный газ)  мин. - макс. * [м³/ч] 0.5-1.3 0.9-2.2 1.6-3.6

Топливо: Природный газ (вторая группа) - сжиженный газ (третья группа)

Категория топлива: I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B/I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R

Периодическая работа (мин. 1 остановка каждые 24 часа) одноступенчатая

Допустимые условия эксплуатации / хранения: -15...+40°C/ -20...+70°C, макс. относ. влажн. 80%

Макс. температура воздуха для горения [°C] 60 60 60

Мин. давление газа D1/2"-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] 7/18 14-31 -

Мин. давление газа D3/4"-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] - - 18/24

Максимальное давление на входе в клапана (Pe. макс) [мбар] 60 60 360

Номинальная электрическая мощность [Вт] 80 110 130

Двигатель вентилятора [Вт] 50 75 75

Номинальная потребляемая мощность [A] 0.5 0.6 0.6

Напряжение питания: 1/Ф~230В-50Гц

Уровень электрозащиты: IP 40 IP 40 IP 40

Уровень шума *** мин - макс [Дб] 52-55 59-60 60-61

Вес горелки **** [кг] 11 13 13

Fig. 1 X = Мощность Y = Сопротивление камеры сгорания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА

GAS X3CE - GAS X4CE

* Исходные условия: Температура окружающей среды 20°C - барометрическое давление 1013 мбар – Высота над уровнем моря – 0 м.
** Минимальное давление на подаче газа на рампе для получения максимальной мощности горелки с учетом нулевого давления в камере
сгорания.
*** Уровень шума измерен в лаборатории при работающей горелке на бета-котле, дистанция 1 м (UNI EN ISO 3746).
**** Для горелки со стальным кожухом (F) добавить 3 кг к весу.

Рабочий диапазон определен на тестируемых котлах, соответсвующих норме EN267 и указаны для комплекта горелка-котел. Для 
правильной работы горелки размеры камеры сгорания должны соответсвовать действующим нормам. В случае нессответствия, свяжитесь 
с производителем.

МОДЕЛЬ GAS X3CE GAS X4CE

Мощность мин. - макс. * [Мкал/ч] 60-150 100-200

Мощность мин. - макс. * [кВт] 69.8-174 116-232

Расход G20 (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) мин. - макс. * [м³/ч] 7-17.5 11.7-23.4

Расход G31 (сжиженный газ)  мин. - макс. * [м³/ч] 2.7-6.8 4.5-9

Топливо: Природный газ (вторая группа) - сжиженный газ (третья группа)

Категория топлива: I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B/I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R

Периодическая работа (мин. 1 остановка каждые 24 часа) одноступенчатая

Допустимые условия эксплуатации / хранения: -15...+40°C/ -20...+70°C, макс. относ. влажн. 80%

Макс. температура воздуха для горения [°C] 60 60

Мин. давление газа D1"-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] 14-31 14-21

Мин. давление газа D1"1/4-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] 11-30 11-19

Мин. давление газа D1"1/2-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] 9-29 8-18

Максимальное давление на входе в клапана (Pe. макс) [мбар] 360 360

Номинальная электрическая мощность [Вт] 200 226

Двигатель вентилятора [Вт] 110 200

Номинальная потребляемая мощность [A] 0.9 1.1

Напряжение питания: 1/Ф~230В-50Гц

Уровень электрозащиты: IP 40 IP 40 

Уровень шума *** мин - макс [Дб] 64-66 64-66

Вес горелки **** [кг] 14 16

Fig. 2 X = Мощность Y = Сопротивление камеры сгорания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА

GAS X5CE

* Исходные условия: Температура окружающей среды 20°C - барометрическое давление 1013 мбар – Высота над уровнем моря – 0 м.
** Минимальное давление на подаче газа на рампе для получения максимальной мощности горелки с учетом нулевого давления в камере
сгорания.
*** Уровень шума измерен в лаборатории при работающей горелке на бета-котле, дистанция 1 м (UNI EN ISO 3746).
**** Для горелки со стальным кожухом (F) добавить 5 кг к весу.

Рабочий диапазон определен на тестируемых котлах, соответсвующих норме EN267 и указаны для комплекта горелка-котел. Для 
правильной работы горелки размеры камеры сгорания должны соответсвовать действующим нормам. В случае нессответствия, свяжитесь 
с производителем.

МОДЕЛЬ GAS X5CE

Мощность мин. - макс. * [Мкал/ч] 130-300

Мощность мин. - макс. * [кВт] 151-349

Расход G20 (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) мин. - макс. * [м³/ч] 15.2-35.1

Расход G31 (сжиженный газ)  мин. - макс. * [м³/ч] 5.8-13.5

Топливо: Природный газ (вторая группа) - сжиженный газ (третья группа)

Категория топлива: I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B/I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R

Периодическая работа (мин. 1 остановка каждые 24 часа) одноступенчатая

Допустимые условия эксплуатации / хранения: -15...+40°C/ -20...+70°C, макс. относ. влажн. 80%

Макс. температура воздуха для горения [°C] 60

Мин. давление газа D1"-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] 27-33

Мин. давление газа D1"1/4-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] 16/25

Мин. давление газа D1"1/2-S ПРИРОДНЫЙ ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ** [мбар] 15/21

Максимальное давление на входе в клапана (Pe. макс) [мбар] 360

Номинальная электрическая мощность [Вт] 540

Двигатель вентилятора [Вт] 370

Номинальная потребляемая мощность [A] 2.4

Напряжение питания: 1/Ф~230В-50Гц

Уровень электрозащиты: IP 40

Уровень шума *** мин - макс [Дб] 67-71

Вес горелки **** [кг] 24

Fig. 3 X = Мощность Y = Сопротивление камеры сгорания
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РАЗМЕРЫ [мм]

*: см. параграфе "МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ GAS X5CE"

TC-TL: см. параграфе "ДЛИНА ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ"

Fig. 4 РАЗМЕРЫ GAS X0CE - GAS X1CE - GAS X2CE - GAS X3CE - GAS X4CE

МОДЕЛЬ A B C D E F G H P S R1 R2 R3 R4 RD Вес 
АРМАТУРЫ

GAS X0CE D1/2"-S 15 140 140 90 43 265 169 72 150 150 132 200 254 240 Rp 1/2 2 кг

GAS X1CE D1/2"-S 15 162 175 90 43 305 210 65 150 150 132 200 254 240 Rp 1/2 2 кг

GAS X2CE D3/4"-S 15 162 175 90 43 305 210 65 150 150 138 220 262 328 Rp 3/4 3 кг

GAS X3CE D1"-S 16 185 195 108 54 340 248 70 200 160 168 280 337 361 Rp 1 6 кг

GAS X3CE D1"1/4-S 16 185 195 108 54 340 248 70 200 160 168 280 337 361 Rp 1 1/4 6 кг

GAS X3CE D1"1/2-S 16 185 195 108 54 340 248 70 200 160 168 280 330 443 Rp 1 1/2 9 кг

GAS X4CE D1"-S 20 185 195 125 78 368 248 70 200 200 173 280 337 385 Rp 1 6 кг

GAS X4CE D1"1/4-S 20 185 195 125 78 368 248 70 200 200 173 280 337 385 Rp 1 1/4 6 кг

GAS X4CE D1"1/2-S 20 185 195 125 78 368 248 70 200 200 173 280 330 467 Rp 1 1/2 9 кг

Fig. 5 РАЗМЕРЫ GAS X5CE

МОДЕЛЬ A B C D E F G H P S R1 R2 R3 R4 RD Вес 
АРМАТУРЫ

GAS X5CE D1"-S 18 207 213 138 98 462 310 90 200 200 160 305 362 403 Rp 1 6 кг

GAS X5CE D1"1/4-S 18 207 213 138 98 462 310 90 200 200 160 305 362 450 Rp 1 1/4 6 кг

GAS X5CE D1"1/2-S 18 207 213 138 98 462 310 90 200 200 170 305 353 511 Rp 1 1/2 9 кг

*
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СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ

Для установки горелки на котел, обратитесь к нижеприведенной схеме:

* Установка производится монтажником.

Fig. 6 СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ GAS X0CE - GAS X1CE - GAS X2CE - GAS X3CE - GAS X4CE

ЛЕГЕНДА

1)Разъем для измерения давления
ГАЗА в смесительной камер

7)Стабилизатор 13)Разъем для измерения
минимального давления ГАЗА

2)Кабельный проход 8)Шайба 14)Антивибрационное соединение
(OPTIONAL)

3)Прокладка O-ring 9)Винт 15)Шаровый кран (OPTIONAL)

4)Шетиугольный ключ 10)Газовый электрический клапан 16)Газопровод

5)Разъем для измерения давления
воздуха

11)Реле минимального давления ГАЗА

6) Реле давления воздуха 12)Фильтр
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* Установка производится монтажником.

Fig. 7 СХЕМА УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ GAS X5CE
ЛЕГЕНДА

1) Шетиугольный ключ 11) Шаровый кран (OPTIONAL) 21)Контрфланец

2) Прокладка O-ring 12) Газопровод 22)Котел

3)Заглушка 13) Разъем для измерения давления
ГАЗА в смесительной камере

23)Смесительная группа

4) Винт 14) Кабельный проход 24)Корпус горелки

5) Шайба 15) Реле давления воздуха 25)Кожух

6) Газовый электрический клапан 16) Разъем для измерения давления
воздуха

26)Труба ГАЗОВОЙ рампы

7) Стабилизатор 17) Гайка 27)Фланец подачи ГАЗА

8) Разъем для измерения давления
ГАЗА

18) Шайба 28)Фильтр

9) Реле минимального давления ГАЗА 19) Прокладка

10) Антивибрационное соединение
(OPTIONAL)

20) Шпилька
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УСТАНОВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

До установки горелки тщательно очистить место, куда будет установлена горелка и обеспечить соответсвующее 
освещение котельной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТРОВКА, ХРАНЕНИЕ

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕЛКИ

Установка, регулировка и обслуживание устройства должны осуществляться 
квалифицированным персоналом в соответсвии с действующими нормами и предписаниями, 
поскольку неправильная установка может причинить ущерб людям, животным или имуществу, 
за что Призводитель не несет никакой ответсвенности.

Прежде, чем осуществлять какие-либо действия по установке, обслуживанию и демонтажу, 
отключите напряжение, подаваемое на горелку и удостоверьтесь, что основной выключатель 
не может быть случайно включен, закройте все отсекающие устройства на подающей линии 
и удостоверьтесь, что они не могут быть случайно открыты.

КОНТРОЛЬ ПОСТАВКИ
Проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений в процессе 
транспортировки. После снятия упаковки убедитесь в целостности содержимого. При 
наличии сомнений не используйте устройство и обратитесь к поставщику.
ТРАНСПОРТРОВКА
транспортировочный вес горелки и газовой арматуры указан в технических характеристиках.
ХРАНЕНИЕ
при хранении соблюдать температуру окружающей среды, указанную в технических 
характеристиках.

Не разбрасывайте элементы упаковки, поскольку они являются потенциальными источниками 
опасности и засорения окружающей среды, необходимо поместить их в предназначеные для 
хранения и утилизации таких отходов мест.

Табличка с техническими данными приведена 
следующая информация: 
A. модель;
B. тип топлива;
C. категория топлива;
D. тип давления топлива 1 (при наличии, топливо 2);
E. Минимальная и максимальная тепловая мощность;
F. данные по электропитанию и уровень
электрозащиты;
G. код;
H.серийный номер.
маркировка EAC, CE и страны, на которые 
распространяется сертификация.

Проверить, чтобы расход котла был в рабочем диапазоне горелки.

Повреждение, снятие или утеря таблички с техническими данными горелки или любого другого 
компонента, приводят к проблемам с идентификацией горелки и делают проблемной 
установку и обслуживание устройства.

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ

Фланец для установки горелки

ДЛИНА ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ

Длина пламенной трубы должна быть подобрана на основании информации, полученной от производителя 
котла и, в любом случае, должна быть больше толщины двери котла с учетом толщины изоляции.
Для котлов с инверсионной камерой сгорания или фронтальными проходами, необходимо изолировать зазор 
между пламенной трубой и отверстием при помощи огнеупорного материала. Данная изоляция не должна 
препятствовать снятию горелки при необходимости.

** При необходимости заказа нестандартной длины пламенной трубы просьба обращаться в наш технический или коммерческий офис.

Горелка была спроектирована для работы в 
положениях, указанных на рисунке.

Любое другое положение нарушит правильную работу 
горелки.
Перекрестные положения горелки запрещены по 
соображениям безопасности.

Fig. 8 ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРЕЛКИ

* Диаметр отверстия по рекомендованной генератора.

Fig. 9 Фланец для установки горелки

МОДЕЛЬ L мин L* L макс M N мин N* N макс

GAS X0CE мм 130 150 170 M8 100 110 130

GAS X1CE мм 130 150 170 M8 100 110 130

GAS X2CE мм 130 150 170 M8 100 110 130

GAS X3CE мм 150 170 170 M8 120 130 140

GAS X4CE мм 170 205 226 M10 130 140 160

GAS X5CE мм 205 226 226 M10 150 150 180

МОДЕЛЬ TC TL **

GAS X0CE мм 90 150

GAS X1CE мм 90 150

GAS X2CE мм 90 150

|GAS X3CE мм 130 250

GAS X4CE мм 160 280

GAS X5CE мм 250 335
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УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ

GAS X0CE - GAS X1CE

1) Снять кожух, ослабив 4 винта; 2) повернуть Горелка и Снять
заглушку;

3) Снять заглушку из Труба
ГАЗОВОЙ рампы и удостовериться,
что прокладка фланца рампы
установлена в правильном
положении;

4) Прикрепить Труба ГАЗОВОЙ
рампы в фланец при помощи 4-х
винтов с цилиндрической головкой;

6) ввести прокладка фланца;

7) Зафиксировать горелки на котел;

10) Переустановите кожух и
Подключить газовую арматуру к
газопроводу.

5) подключайте ТРУБКА;

8) Осуществить электрические
подсоединения в соответствии с
прилагаемой электрической схемой
а также как показано на рисунке

9) Снять заглушку из Труба
ГАЗОВОЙ рампы;
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GAS X2CE

1) Снять кожух, ослабив 4 винта; 2) повернуть Горелка и Снять
заглушку;

3) Снять заглушку из Труба
ГАЗОВОЙ рампы и удостовериться,
что прокладка фланца рампы
установлена в правильном
положении;

4) Прикрепить ГАЗОВАЯ рампа в
фланец при помощи 4-х винтов с
цилиндрической головкой;

5) ввести прокладка фланца; 6) Зафиксировать горелки на котел;

7) Осуществить электрические
подсоединения в соответствии с
прилагаемой электрической схемой

8) Снять заглушку из Труба
ГАЗОВОЙ рампы;

9) Переустановите кожух и
Подключить газовую арматуру к
газопроводу
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GAS X3CE - GAS X4CE

1) Снять кожух, ослабив 4 винта; 2) повернуть Горелка и Снять
заглушку;

3) Снять заглушку из Труба
ГАЗОВОЙ рампы и удостовериться,
что прокладка фланца рампы
установлена в правильном
положении;

4) Прикрепить Труба ГАЗОВОЙ
рампы в фланец при помощи 4-х
винтов с цилиндрической
головкой;

5) ввести прокладка фланца; 6) Зафиксировать горелки на котел;

7) Снять заглушку из Труба
ГАЗОВОЙ рампы;

8)Снять заглушку из электроклапан; 9) установить электроклапан на
Труба ГАЗОВОЙ рампы;

10) Прикрепить из электроклапан;

GAS X0CE - GAS X1CE - GAS X2CE - GAS X3CE - GAS X4CE - GAS X5CE

11) Осуществить электрические
подсоединения в соответствии с
прилагаемой электрической схемой
а также как показано на рисунке

12) Снять заглушку из
электроклапан, Подключить
газовую арматуру к газопроводу и
Переустановите кожух
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GAS X5CE

1) положить что прокладка фланца
рампы на Котел;

2) Смонтировать Смесительную
Группу на котле;

3) Снять заглушку из
СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГРУППА;

4) Снять заглушку из фланец и
удостовериться, что прокладка
фланца рампы установлена в
правильном положении;

5) Прикрепить Труба ГАЗОВОЙ
рампы в фланец при помощи 4-х
винтов с цилиндрической головкой;

6) Снять заглушку из Труба
ГАЗОВОЙ рампы;

7)Снять заглушку из электроклапан; 8) установить электроклапан и
Прикрепить из фланец;

9) Отсоединить кабель электрода
поджига и кабель электрода
ионизации из СМЕСИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА



УСТАНОВКА 071054_22_31_A

GAS X0CE - GAS X1CE - GAS X2CE - GAS X3CE - GAS X4CE - GAS X5CE 19

10) Снять кожух, ослабив 4 винта; 11) Ослабить 4 винты; 12) пропустив кабель электрода
поджига и кабель электрода
ионизации через отверстие;

13) Зафиксировать корпус горелки  к
смесительной группе при помощи 4-
х винтов;

14) Подсоединить кабель поджига к
трансформатору;

15) Подсоединить кабель электрода
ионизации к разъему

16) Осуществить электрические
подсоединения в соответствии с
прилагаемой электрической схемой

17) Снять заглушку из
электроклапан, Подключить
газовую арматуру к
газопроводу и Переустановите
кожух
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МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ GAS X5CE

Данные установочные положения достигаются на серийной газовой арматуре путем поворота фланца горелки и 
газового клапана.
При наличии особых требований обращайтесь в технический офис.

Fig. 10 МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ GAS X5CE
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ

Для переключения горелок с ПРИРОДНОГО газа на СЖИЖЕННЫЙ и обратно необходимо заменить 
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ.
Для горелки GAS X0CE необходимо заменить КОЛЛЕКТОР и ДИАФРАГМУ; Для горелок GAS X1CE -  GAS X2CE 
- GAS X3CE - GAS X4CE достаточно установить (для работы на СЖИЖЕННОМ газе) или снять (для работы на
ПРИРОДНОМ газе) диафрагму в СМЕСИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКТЕ.
Для горелки GAS X5CE необходимо заменить СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ.
Для замены короткой пламенной трубы на длинную с модели GAS X0CE на GAS X4CE возможно запросить
СМЕСИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ в противном случае достаточно запросить СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ, СОПЛО и
РЕГУЛИРОВКУ СМЕСИТЕЛЯ.
Для замены короткой пламенной трубы на длинную с модели GAS X5CE возможно запросить СМЕСИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ, СОПЛО и РЕГУЛИРОВКУ СМЕСИТЕЛЯ.
После каждого переключения необходимо заново произвести настройку горелки.

Fig. 11 1) СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 2) СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 3) РЕКУЛИРОВКА СМЕСИТЕЛЯ 4) СОПЛО 5) 
КОЛЛЕКТОР 6) ГАЗОВАЯ НАКЛАДКА 7) Прокладка

ГОРЕЛКА 
МОДЕЛЬ

ГОРЕЛКА
КОД

СМЕСИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА
КОД

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ

КОД

РЕКУЛИРОВКА
СМЕСИТЕЛЯ

КОД

СОПЛО
КОД

КОЛЛЕКТОР
КОД

ГАЗОВАЯ
НАКЛАДКА

КОД

Прокладка
КОД

GAS X0CE TC 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002301_31 052600 052596 052576 021590 052529 021658 229703

GAS X0CE TL 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002302_31 052601 052597 052573 021591 052529 021658 229703

GAS X0CE TC 
сжиженный газ

002303_31 052602 052598 052576 021590 052587 021659 229703

GAS X0CE TL 
сжиженный газ

002304_31 052603 052599 052573 021591 052587 021659 229703

GAS X1CE TC 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002305_31 052583 052557 052576 021590 - - 229703

GAS X1CE TL 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002306_31 052584 052558 052573 021591 - - 229703

GAS X1CE TC 
сжиженный газ

002307_31 052585 052594 052576 021590 - 021655 229703

GAS X1CE TL 
сжиженный газ

002308_31 052586 052595 052573 021591 - 021655 229703
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ЛЕГЕНДА:
*вплоть до 09-11-2011: код: 229753 (fig.2.1); от 10-11-2011: код: 229753_2 (fig.2.2)
**вплоть до 30-09-2013: код: 229707 (fig.2.3); от 01-10-2013: код: 229733 (fig.2.4)
Обратитесь к инструкции на устройство, которая поставляется в комплекте с настоящим Руководством.
ТС = короткая пламенная труба
TL = длинная пламенная труба
ВНИМАНИЕ
При использовании различных видов ГАЗА используются разные смесительные КОМПЛЕКТЫ.
Горелка может использоваться только с тем типом ГАЗА, который указан  на табличке.
Таким образом, в случае переключения с одного типа газа на другой, необходимо наклеить табличку с указанием
используемого нового типа ГАЗА.

GAS X2CE TC 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002309_31 052553 052557 052535 021590 - - 229703

GAS X2CE TL 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002310_31 052554 052558 052561 021591 - - 229703

GAS X2CE TC 
сжиженный газ

002311_31 052555 052559 052535 021590 - 021648 229703

GAS X2CE TL 
сжиженный газ

002312_31 052556 052560 052561 021591 - 021648 229703

GAS X3CE TC 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002677_31 053987_4 053989 053990 022265_2 - - 229753_2*

GAS X3CE TL 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002678_31 054558_2 054560 054562 022414 - - 229753_2*

GAS X3CE TC 
сжиженный газ

002679_31 053988_5 053991 053990 022265_2 - 021654 229753_2*

GAS X3CE TL 
сжиженный газ

002680_31 054559_2 054561 054562 022414 - 021654 229753_2*

GAS X4CE TC 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002694_31 054569 054565 054577 054575 - - 229733**

GAS X4CE TL 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002695_31 054570 054566 054578 054576 - - 229733**

GAS X4CE TC 
сжиженный газ

002696_31 054571 054567 054577 054575 - 021675 229733**

GAS X4CE TL 
сжиженный газ

002697_31 054572 054568 054578 054576 - 021675 229733**

GAS X5CE TC 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002756_41 050148 050149 052660 052659 - -

GAS X5CE TL 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

002757_41 050150 050151 052750 052753 - -

GAS X5CE TC 
сжиженный газ

002758_41 050152 050153 052660 052659 - -

GAS X5CE TL 
сжиженный газ

002759_41 050154 050155 052750 052753 - -

Fig. 12 Прокладка
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ГОРЕЛКА
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СМЕСИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ

КОД

РЕКУЛИРОВКА
СМЕСИТЕЛЯ

КОД

СОПЛО
КОД

КОЛЛЕКТОР
КОД

ГАЗОВАЯ
НАКЛАДКА

КОД

Прокладка
КОД
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РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ

Откройте кран и запустите горелку.
Подождите, пока пламя окончательно не стабилизируется после предварительной продувки. 
Установите параметры работы горелки согласно таблице настроек. 
При помощи газоанализатора произведите окончательную настройку горелки.
Отрегулируйте реле давления воздуха и проконтролируйте исправность его срабатывания, частично 
перекрывая подачу воздуха. 
Кроме того, проконтролируйте исправность срабатывания реле минимального давления газа, медленно 
ерекрывая кран.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Сделать ссылку на электрическую схему, поставляемую в комплекте с с настоящим РУКОВОДСТВОМ. 

РАБОЧАЯ ДИАГРАММА УСТРОЙСТВА 

Обратитесь к инструкции на устройство, которая поставляется в комплекте с настоящим Руководством.

ВНИМАНИЕ:Перед запуском горелки необходимо убедиться в соблюдении основных требований 
безопасности. Вчастности, проконтролируйте:

- электропитание.
- тип газа.
- давление газа.
- герметичность соединений оборудования.
- наличие воды в системе.
- систему вентиляции котельной.
- срабатывание предохранительного термостата котла.

WARNING
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РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (PA)

Реле давления воздуха контролирует наименьшее давление воздуха, создаваемое вентилятором.

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (PGmin)

Реле минимального давления газа последовательно соединено с термостатами и блокирует работу
горелки, когда давление в линии опускается ниже установленного значения (на 20% меньше рабочего давления 
газа). Реле минимального давления газа крепится на газовой арматуре в зависимости от положения клапана VS. 
Регулировка реле осуществляется следующим образом:
A) Доведите горелку до максимальной мощности (относительно мощности теплогенератора).
B) Измерьте давление на штуцере реле давления и постепенно перекрывайте кран до снижения измеренного
давления на 20%.
C) Медленно поворачивайте регулировочный диск реле давления, пока горелка не заблокируется.
D) Полностью откройте кран и запустите горелку.
E) Повторите пункт A) для проверки срабатывания реле давления.

Для регулировки реле давления воздуха необходимо воспользоваться газоанализатором.

Реле давления воздуха контролирует наименьшее 
давление воздуха, создаваемое вентилятором. Когда 
значение давления воздуха подаваемое от 
вентилятора ниже контрольной точки реле давления 
воздуха, работа горелки блокируется. Регулировка 
реле осуществляется следующим
образом:
A) Не изменяя положения заслонки воздухозаборника,
постепенно перекрывайте доступ воздуха, пока его 
станет не хватать: CO <= 10.000 промиль.
B) Медленно поворачивайте регулировочный диск
реле давления, пока горелка не заблокируется.
C) Полностью откройте подачу воздуха и запустите
горелку.
D) Повторите пункт A) для проверки срабатывания
реле давления.

Fig. 13 1-Винт заглушка 2-Регулировочная гайка   
3-Указатель регулировки

Fig. 14 МОД.SIT: 1- Регулировочный 
винт

Fig. 15 МОД.KROM: 1- Регулировочная 
гайка

Fig. 16 МОД.DUNGS:
1- Регулировочная гайка 2- Указатель 
регулировки 3- Указатель регулировки 

4- Разъем для измерения давления
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РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ

РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ МОД.: SIT

РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ МОД.: DUNGS

Fig. 17 РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ МОД.: SIT

1) Реле минимального давления ГАЗА 5) 1-ый шаг Регулировка подачи на CТАРТЕ (Быстрый 
начальный разряд)

2) Регулировка рабочего расхода ГАЗА 6) Давление ГАЗА на подаче

3) Для осуществления регулировок необходимо снять 
крышку

7) ГАЗ

4) Давление ГАЗА в смесительной камере 8) Разъем для измерения давления смесительной камере

Fig. 18 РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ МОД.: DUNGS

1) Реле минимального давления ГАЗА 4) Регулировка расхода газа

2) Давление ГАЗА на подаче 5) Регулировка подачи на CТАРТЕ (Быстрый начальный 
разряд)

3) Стабилизатор 6) ГАЗ
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РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ МОД.: DUNGS

Fig. 19 РЕГУЛИРОВКА ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ МОД.: DUNGS

1) Реле минимального давления ГАЗА 5) Регулировка подачи на CТАРТЕ (Быстрый начальный
разряд)

2) Регулировка расхода газа 6) Давление ГАЗА на подаче

3) Для осуществления регулировок необходимо снять
крышку с верхней части клапана

7) ГАЗ

4) Стабилизатор
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X0CE
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар.
Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
КАМЕРЫ

ОТКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ

ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯЦИИ

G20     
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
РАСХОД

G20     
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

СХОДG31    
(сжиженный 

газ)
РА

G31 
(сжиженный 

газ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

[кВт] [Мкал/ч] [№ ШПИЛЕК] [№ ШПИЛЕК] [мбар] [м³/ч] [мбар] [м³/ч] [мбар]

11.5 10 0 1.5 1.6 1.2 2.6 0.5 3.9

15 13 0.5 3 2.2 1.5 3.8 0.6 6.1

19.5 17 1 4 2.5 2 5 0.8 8.1

23 20 1.5 4.5 2.6 2.3 5.9 0.9 10

26.5 23 2 5 2.4 2.7 6.4 1 10.9

30 26 2.5 5.5 2 3 7.1 1.2 11.8

34 29.5 3 7 2.2 3.4 8.3 1.3 14.2

Fig. 20 ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X0CE

ЛЕГЕНДА

1) Давление ГАЗА в смесительной камере 7) Регулировка смесительной камеры

2) 1-ый шаг Регулировка подачи на CТАРТЕ (Быстрый 
начальный разряд)

8) Разъем реле давления воздуха

3) Давление ГАЗА на подаче 9) Регулировка воздуха

4) Реле минимального давления ГАЗА 10) Для осуществления регулировок необходимо снять 
крышку

5) ВНИМАНИЕ: ОСУЩЕСТВИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКА-
ФЛАНЕЦ

11) Регулировка рабочего расхода ГАЗА

6) Реле давления воздуха 12) ГАЗ
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X1CE
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар.
Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
КАМЕРЫ

ОТКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ

ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯЦИИ

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
РАСХОД

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

G31 
(сжиженный 

газ)
РАСХОД

G31 
(сжиженный 

газ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

[кВт] [Мкал/ч] [№ ШПИЛЕК] [№ ШПИЛЕК] [мбар] [м³/ч] [мбар] [м³/ч] [мбар]

23 20 0 4.5 4.5 2.3 4.7 0.9 7.3

35 30 1 9.5 7.4 3.5 8 1.4 13.7

46.5 40 2.5 11 7 4.7 8.2 1.8 17.3

58 50 3.5 13 6.7 5.8 8.5 2.3 20.1

Fig. 21 ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X1CE

ЛЕГЕНДА

1) Давление ГАЗА в смесительной камере 7) Регулировка смесительной камеры

2) 1-ый шаг Регулировка подачи на CТАРТЕ (Быстрый 
начальный разряд)

8) Разъем реле давления воздуха

3) Давление ГАЗА на подаче 9) Регулировка воздуха

4) Реле минимального давления ГАЗА 10) Для осуществления регулировок необходимо снять 
крышку

5) ВНИМАНИЕ: ОСУЩЕСТВИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКА-
ФЛАНЕЦ

11) Регулировка рабочего расхода ГАЗА

6) Реле давления воздуха 12) ГАЗ
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X2CE
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар.
Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
КАМЕРЫ

ОТКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ

ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯЦИИ

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
РАСХОД

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

G31 
(сжиженный 

газ)
РАСХОД

G31 
(сжиженный 

газ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

[кВт] [Мкал/ч] [№ ШПИЛЕК] [№ ШПИЛЕК] [мбар] [м³/ч] [мбар] [м³/ч] [мбар]

40.5 35 0 8.5 5.2 4.1 6 1.6 8.1

46.5 40 0.5 8.5 4.3 4.7 5.4 1.8 7.5

58 50 1.5 9.5 4.4 5.8 6.4 2.3 10.2

69.5 60 3 11 4.9 7 7.9 2.7 14.6

81 70 4 11 4.5 8.2 8.2 3.2 15.8

93 80 5 13 5.1 9.3 9.8 3.6 18.5

Fig. 22 ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X2CE

ЛЕГЕНДА

1) Регулировка подачи на CТАРТЕ (Быстрый начальный 
разряд)

7) Разъем реле давления воздуха

2) Реле минимального давления ГАЗА 8) Реле давления воздуха

3) Давление ГАЗА на подаче 9) Регулировка воздуха

4) Регулировка расхода газа 10) Давление ГАЗА в смесительной камере

5) Стабилизатор 11) ГАЗ

6) Регулировка смесительной камеры
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X3CE
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар.
Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
КАМЕРЫ

ОТКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ

ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯЦИИ

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
РАСХОД

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

G31 
(сжиженный 

газ)
РАСХОД

G31 
(сжиженный 

газ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

[кВт] [Мкал/ч] [№ ШПИЛЕК] [°] [мбар] [м³/ч] [мбар] [м³/ч] [мбар]

70 60 0 10° 3 7 2.9 2.7 7.2

81 70 0.5 12.5° 3.3 8.2 3.3 3.2 8.8

93 80 1 15° 3.5 9.3 3.6 3.6 10.7

104 90 1.5 15° 4 10.5 3.9 4.1 13

116 100 2 17.5° 4.5 11.7 4.6 4.5 15.2

128 110 2.5 20° 4.9 12.9 5.1 5 17.5

140 120 3 25° 5.6 14 5.7 5.4 19.9

151 130 3.5 27.5° 5.8 15.2 6.3 5.9 22.7

163 140 4 37.5° 6.6 16.4 7.1 6.3 25.6

174 150 5 45° 7 17.5 7.6 6.8 28

Fig. 23 ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X3CE

ЛЕГЕНДА

1) Реле минимального давления ГАЗА 7) Разъем реле давления воздуха

2) Давление ГАЗА на подаче 8) Регулировка смесительной камеры

3) Стабилизатор 9) Реле давления воздуха

4) Регулировка подачи на CТАРТЕ 10) Давление ГАЗА в смесительной камере

5) Для осуществления регулировок необходимо снять 
крышку с верхней части клапана

11) Регулировка воздуха

6) Регулировка расхода газа 12) ГАЗ
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X4CE
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар.
Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
КАМЕРЫ

ОТКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ

ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯЦИИ

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
РАСХОД

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

G31 
(сжиженный 

газ)
РАСХОД

G31 
(сжиженный 

газ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

[кВт] [Мкал/ч] [№ ШПИЛЕК] [°] [мбар] [м³/ч] [мбар] [м³/ч] [мбар]

116 100 0 15° 3 11.7 2.9 4.5 5.9

128 110 1 15° 2.8 12.9 2.6 5 6.3

140 120 1.5 17.5° 3.3 14 3 5.4 7.3

151 130 2 20° 3.3 15.2 3.2 5.9 8.2

163 140 3 22.5° 3.3 16.4 3.1 6.3 8.9

174 150 4 22.5° 3.4 17.5 3.1 6.8 10

186 160 5 25° 3.3 18.7 3.4 7.2 11

198 170 5.5 27.5° 3.6 19.9 3.8 7.7 12.4

209 180 6.5 30° 3.7 21 4.1 8.1 13.9

220 190 7 30° 4 22.2 4.5 8.6 15.3

232 200 8 35° 4.5 23.4 5 9 16.8

Fig. 24 ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X4CE

ЛЕГЕНДА

1) Реле минимального давления ГАЗА 7) Разъем реле давления воздуха

2) Давление ГАЗА на подаче 8) Регулировка смесительной камеры

3) Стабилизатор 9) Реле давления воздуха

4) Регулировка подачи на CТАРТЕ 10) Давление ГАЗА в смесительной камере

5) Для осуществления регулировок необходимо снять
крышку с верхней части клапана

11) Регулировка воздуха

6) Регулировка расхода газа 12) ГАЗ
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ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X5CE
Параметры заданы для сопротивления камеры сгорания равного 0,1 мбар.
Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
КАМЕРЫ

ОТКРЫТИЕ
ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ

ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА

ВЕНТИЛЯЦИИ

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
РАСХОД

G20 
(ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

G31 
(сжиженный 

газ)
РАСХОД

G31 
(сжиженный 

газ)
ДАВЛЕНИЕ В 

КАМЕРЕ

[кВт] [Мкал/ч] [№ ШПИЛЕК] [°] [мбар] [м³/ч] [мбар] [м³/ч] [мбар]

151 130 0 10° 3.5 15.2 1.9 5.9 5.6

174 150 1 12.5° 4.8 17.5 2.6 6.8 7.3

203 175 2 15° 5.4 20.4 3.4 7.9 9.3

233 200 3 17.5° 5.8 23.4 4.3 9 11.1

262 225 4 20° 6 26.3 5.7 10.2 12.8

291 250 5 22.5° 6.1 29.2 6.7 11.3 14.7

320 275 6 25° 6.6 32.1 8.1 12.4 16.5

350 301 8 27.5° 6.4 35.2 9.5 13.6 18.3

Fig. 25 ТАБЛИЦА НАСТРОЕК GAS X5CE

ЛЕГЕНДА

1) Реле минимального давления ГАЗА 8) Регулировка смесительной камеры

2) Давление ГАЗА на подаче 9) Реле давления воздуха

3) Стабилизатор 10) Спускное отверстие для подключения реле давления
воздуха для использования в качестве срабатывания реле 
давления

4) Регулировка подачи на CТАРТЕ 11) Регулировка воздуха

5) Для осуществления регулировок необходимо снять
крышку с верхней части клапана

12) Давление ГАЗА в смесительной камере

6) Регулировка расхода газа 13) ГАЗ

7) Разъем реле давления воздуха
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ GAS X5CE 

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 

1) Снять кожух, ослабив 4 винта; 2) Отсоединить кабель электрода
поджига от трансформатора;

3) Отсоединить кабель электрода
ионизации от от разъема;

4) Снять смесительный узел
горелки ослабив 4 винта и 
поворачивать узел до снятия с 
винтов; 

5) извлечь через отверстие для
прохода кабелей кабель электрода 
поджига и кабель электрода 
ионизации, которые в свою очередь 
должны остаться жестко 
прикрепленными к смесительному 
узлу

6) Отвинтить 2 винта см. рис.6-7;

7) 8) извлечь СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКТ;

9) При установке горелки НЕ
ПЕРЕПУТАЙТЕ КАБЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ С 
КАБЕЛЕМ ЭЛЕКТРОДА ПОДЖИГА

WARNING
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СХЕМА УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПОДЖИГА И ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ GAS X0CE - GAS X1CE - GAS X2CE 
- GAS X3CE - GAS X4CE 

ЛЕГЕНДА:

1 - Диск турбулентености
2 - Электрод поджига
3 - Электрод ионизации
4 - КРАСНАЯ трубочка
5 - ЧЕРНАЯ трубочка

Fig. 26 СХЕМА УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПОДЖИГА И ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ GAS X0CE - GAS X1CE - GAS X2CE

Fig. 27 СХЕМА УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПОДЖИГА И ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ GAS X3CE

Fig. 28 СХЕМА УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПОДЖИГА И ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ GAS X4CE
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СХЕМА УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПОДЖИГА И ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ GAS X5CE 

ЛЕГЕНДА:
1 - 3 мм расстояние электрод-штифт
2 - Электрод поджига
3 - Электрод ионизации
4 - КРАСНАЯ трубочка
5 - ЧЕРНАЯ трубочка
6 - 4 мм расстояние спиральное датчика

НЕИСПРАВНОСТИ-СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Fig. 29 СХЕМА УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА ПОДЖИГА И ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ GAS X5CE 

НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Горелка на включается. 1) Отсутствие электроэнергии. 1) Проверить плавкие предохранители 
питающей линии.
Проверить термостаты.

2) Нет подачи газа на горелку 2) Проверить, чтобы отсечные 
устройства
на линии подачи газа были открыты.

3) Внутренняя неисправность контактор 
двигателя. *

3) Заменить. *

4) Неэффективная работа 
электромотора.

4) Отремонтировать или заменить.

5) Внутренняя неисправность 
устройства.

5) Заменить.

6) Термостаты (котла или комнстные) 
имеют разомкнутые контакты.

6) Отремонтировать или заменить.

7) БЛОКИРОВКА Внутренняя 
устройства.

7) разблокировки устройства контроля 
горелки.

8) Реле давления воздуха коммутирует 
в рабочее положение.

8) Заменить или починить реле 
давления воздуха.

9) При низком давлении газа. 9) Проверить, чтобы на питающей линии
не было закрытых отсечных клапанов с 
электрическим или ручным приводом
и не было засорений трубопровода; в 
случае обнаружения данных проблем,
необходимо связаться с поставщиком 
газа.

10) реле минимального давления газа 
не коммутирует.

10) Отремонтировать или заменить.
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* МОДЕЛЬ: GAS X5CE

Горелка на включается,
затем горелка блокируется.

1) Устройство видит пламя. 1) Проверить чистоту и герметичность
питательных клапанов.

2) Короткое замыкание
фотосопротивления.

2) Заменить.

Горелка запускается.
но не осуществляет фазу 
предварительной вентиляции и 
блокируется.

1) Реле давления воздуха не допускает
включения.

1) Проверить давление воздуха на реле
давления.
проверить направление вращения 
мотора вентилятора.

2) Неисправен Реле давления воздуха. 2) Заменить.

3) чтобы крыльчатка была загрязнена. 3) Очистить.

Горелка, после времени 
предварительной
вентиляции в целях безопасности, 
осуществляет блокировку
без появления пламени.

1) Неправильные электрические
подключения клапанов.

1) Проверить подключения.

2) Неправильные электрические
подключения трансформатора розжига.

2) Проверить подключения.

3) Неисправен трансформатор розжига. 3) Отремонтировать или заменить.

4) Внутренняя неисправность
устройства.

4) Заменить.

5) не происходит разряд на электродах. 5) Проверить работу трансформатора
розжига.
Проверить положение наконечников 
электродов.

6) слишком низкое давление ГАЗ. 6) Увеличить давление газа на
регуляторе.

7) Дефект проводов высокого
напряжения.

7) Заменить.

8) Деформация кабелей высокого
напряжения из-за высокой 
температуры.

8) Заменить.

Горелка запускается. Происходит 
образование пламени,
а затем остановка и блокировка.

1) фотосопротивление не обнаруживает
пламя.

1) Проверить значение интенсивности
пламени.

Пламя коптящее. 1) недостаточное количество воздуха
для горения.

1) проверить, чтобы воздушная
заслонка открывалась правильно.
проверьте, чтобы крыльчатка не была 
загрязнена.

Устройство блокируется при наличии 
пламени.

1) Недостаточный сигнал пламени. 1) Измерить сигнал пламени.
Проверить настройки горелки.

НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
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